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Zapytania

i wyjasnienia do tresci zapytania ofertowego

W toku prowadzonego postepowania o udzielenia zamoéwienie na : ,,Budowe
odcinkéw oswietlenia ulicznego w miejscowosciach na terenie gminy Baranéw
Sandomierski”, do siedziby Zamawiajagcego wptynely nastepujace zapytania :

1.

Czy w drugiej czesci zamdéwienia tj. ,Budowa oswietlenia ulicznego w Kaczakach”
- do wyceny oraz ewentualnej pozniejszej realizacji moge przyjaé w miejsce
zaprojektowanego roztacznika stupowego typu RSA ' typowe ztgcze stupowe
SSP-1/RBKOO.

Czy w drugiej czesci zamowienia tj. ,Budowa oswietlenia ulicznego w Kaczakach
, do wyceny oraz ewentualnej pdzniejszej realizacji moge przyjaé w miejsce
zaprojektowanej bednarki FeZn 30x4mm, bednarke FeZn 25x4mm, ktora réwniez
spetnia wymogi polskiej normy.

Czy w czwartej czeSci zamowienia tj. ,Budowa oswietlenia ulicznego w Woli
Baranowskie]” - do wyceny oraz ewentualnej pdzniejszej realizacji moge przyjac
w miejsce zaprojektowanego roztgcznika stupowego typu RSA % typowe ztgcze
stupowe SSP-1/RBKO0O.

Czy w czwartej czeSci zaméwienia tj. ,Budowa  oswietlenia ulicznego w Woli
Baranowskiej” -do wyceny oraz ewentualnej pézniejszej realizacji moge przyjac
w miejsce zaprojektowanej bednarki FeZn 30x4mm, ktéra rébwniez spetnia wymogi
polskiej normy.

Czy Inwestor w porozumieniu z projektantem dopuszcza w miejsce
projektowanych roztgcznikéw stupowych RSA 1/4 zamiennie zastosowanie ztacz
stupowych SSP-1 w celu rozciecia instalacji ( Dot. zadan Kaczaki oraz Wola
Baranowska).

Czy Inwestor w porozumieniu z projektantem dopuszcza w miejsce projektowanej
bednarki 30/4mm, zamiennie zastosowanie bednarki 25/4mm ( Dot. zadan
Kaczaki oraz Wola Baranowska).

W odpowiedzi Zamawiajacy wyjasnia:

Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6 -po zasiegnieciu opinii projektanta dokumentaciji
projektowej Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie zaproponowanych
rozwigzan zamiennych.

Termin sktadania ofert nie ulega zmianie i uptywa z dniem 15 maja 2019r. o godzinie
1090,




